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感谢您购买本公司 HRYD1000S 变压器容量及空负载测试仪。为了正确使用本仪器，请

您在使用本仪器之前仔细阅读本说明书，特别是“安全注意事项”部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与仪器一同放

置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的

产品可能与使用说明书有少许的差别。如有不清楚之处，请与公司

售后服务部联络，我们会及时予以回复。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试

线，可能会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！



慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。两年内如

产品出现缺陷，实行免费维修。两年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全注意事项

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产

品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修与操作。

 作为安全措施，该仪器配有保护接地端子，试验前应将装置侧面的接地端子可靠

接地。

 防止跌落：勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。

 正确地连接和断开：当设备在测试时，请勿连接或断开测试导线。

 仪器在不使用的情况下，请及时关闭电源！

 充电电池属于消耗部件，应注意维护，在使用时充电电池有效容量会随时间逐渐

降低，从而使有效使用时间缩短，为了尽量提高电池寿命，请注意以下维护措施：

如果长期不使用仪器，请定期进行充、放电，电池应至少每月充、放电一次。

 严禁亏电使用，亏电将严重缩短电池寿命，甚至使电池报废，当仪器欠电时，应

马上关闭电源，进行充电。避免因电池放电时间过长而导致电池失效。

 充电灯：充电过程中亮红色；充电完成后亮绿色。

 避免接触裸露电路和带电金属：产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

 在有可疑的故障时，请勿操作：如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检

查，切勿继续操作。

 操作环境：请勿在潮湿环境、易爆环境中操作。

 本仪器是精密电子仪器，请在室外使用时注意防止烈日暴晒等高温环境，注意做

好遮挡烈日及通风工作，以防仪器过热或导致测量精度下降。

 产品运输：运输时请在仪器外面铺垫海绵等缓冲保护物，以免振动颠簸损坏仪器

或降低仪器精度。
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一、概述

我国电力系统实行两部制电价：除了收取计量装置所计量的费用外，还要根据变压器

容量收取基本电费；对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业

的发展，用电量的增大，自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额，

随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段（主要

是改、换变压器铭牌）；电力部门苦于没有有效的监管手段。

HRYD1000S 变压器容量及空负载测试仪是我公司专门针对不良电力用户偷逃基本电

费、私自增容问题而研发设计的新型仪器，用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量

的高精密仪器。本仪器为多功能测量仪器，相当于往常两种测试仪器：即变压器容量测试

仪+变压器空负载测试仪。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、短路

（负载）损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。

本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全

可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法，接线更简单，测试、记录更方便，

使您的工作效率得到了大幅度的提升。

二、功能特性

1. 可精确测量各种配电变压器的容量，方便、准确。

2. 可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路（负载）损耗。

3. 仪器内部自动进行量程切换，允许测量电压、电流范围宽，接线简单。

4. 单机可以完成 1000KVA 以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量；在三分之

一额定电流下可完成 3150KVA 以下的配电变压器的负载试验的测量（在三分之一

的额定电流下，仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数）。

5. 所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如：波形校正、温度校正、

非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正，使测试结果准确度更高。

6. 采用 7英寸触摸大屏幕，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触屏使操

作更简便，宽温液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。

7. 自带实时电子钟，自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。

8. 面板式热敏打印机，可现场快速打印试验结果。
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9. 数据（试品设置、测量结果、测试时间等）具备掉电存贮及浏览功能，可以存储

1000 组以上的实验结果，USB 可导出试验数据。

10. 允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量，可测量任意参数的被试品。

11.仪器可对 10kV 配电变压器的能效等级进行准确的测量与判断，并且对应能效等级，

油浸式变压器损耗可测量到 S22（电工钢带）和 SH25（非晶合金）；干式变压器损耗

可测量到 SCB18（电工钢带）和 SCBH19（非晶合金）。

三、主要技术指标

1、环境条件

温度：－20C～50C
环境湿度：10%～85%

海拔高度：<2500m

外界干扰：无特强震动、无特强电磁场

2、测量范围

有源部分：

电流输出：0～10A

电压测量：0～10V

测试容量：容量测量范围： 30kVA～65000kVA

特性部分：

电压：20～650V

电流：0.5～100A

频率：45Hz～65Hz

3、测试精度

电压、电流 ±（读数×0.2%+2 字）

功率（0.2≤cosφ≤1） ±（读数×1.0%+2 字）

容量 ±（读数×10%+2 字）

4、绝缘强度

电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

工作电源输入端对外壳之间承受工频 2KV（有效值），历时 1分钟实验。

5、其他指标

外形尺寸：380×310×155mm

重量：4.5Kg（不含测试线）
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四、面板功能说明

图 1

1. 显示屏：本仪器液晶屏为触摸屏，在屏幕上直接用手触屏，进入相应的功能菜单，

按照提示进行相应的操作即可。

2. 各接线端子：用于连接测试线；

3. U 盘接口：外接 U盘用，用来存储测试数据，请使用 FAT 或 FAT32 格式的优盘。在

存储过程中，严禁拨出优盘；

4. 接地柱：仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀，必须清除干净；

5. 面板式打印机：打印测量结果；

6. 充电口：仪器充电接口，请使用仪器专用充电器。充电器上有充电指示灯，红色

表示正在充电，绿色表示充电完成；

7. 电源开关：整机电源开关；
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五、操作说明

5.1、主界面介绍

开机后显示如下界面：

图 2

空载试验：在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的空载损耗。

负载试验：在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的负载损耗。

容量测试：在该菜单中可以测定变压器的实际容量、型号、能效等级。

数据查询：对存储的数据进行浏览、打印、删除、U 盘导出等管理。

系统设置：可以设置系统的时间、双表法、三表法、负载损耗折算方式。

5、容量测试

5.1）在“主菜单”屏下选中“容量测试”项后，点击进入“容量测试设置参数”屏
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图 3

5.2）、在容量测试的参数设定界面中有以下参数需要设置：

 试品编号：设置本次试验的编号。

 试品类型：变压器按绝缘形式分为“油浸式变压器”和“干式变压器”。

 组别：“油浸式变压器”的联结组别可选择“Yyn0”、“Yzn11”、“Dyn11”,因

为变压器不同绝缘形式、不同联结组别的负载损耗是不同的，因此只有准确输入

此参数才能正确判断变压器型式。

 铁芯类型：可选择“电工钢带”、“非晶合金”，因为如果涉及到能效等级判断，

这两种铁芯类型的判断标准不同，因此只有准确输入此参数才能正确判断能效等

级。

 高压侧额定电压：设置被测变压器的高压侧额定电压值（变压器的分接档位必须

在额定档），单位 KV。用于区别不同电压等级的变压器。相同容量、不同电压等

级变压器的负载损耗试验参数值是不同的，要做到准确判断，就必须输入被试变

压器的高压侧额定电压。只有 10KV 电压等级的配变才会有能效等级判断。

 阻抗电压：若已知阻抗电压应输入阻抗电压，若不知阻抗电压必须输入 0，仪器可

自动进行判断；当测试非标变压器时，需正确输入此参数，才可测出实际容量。

 试品温度：设置被测变压器的当前温度值。

 折算温度：用于对测试结果做温度校正，因容量判断主要的依据为变压器的短路

试验的数据包括阻抗电压和负载损耗，我们将所测出的实际数据，按要求校正到

折算温度下，再查表得到被试变压器的实际容量；国标要求油浸式变压器的负载
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损耗应在温度为 75℃时进行，干变根据不同要求分别为 100℃、120℃、145℃，

所以必须将测试结果校正到折算温度才能正确判断变压器容量。

容量测试接线

容量测试结果如下：

图 4
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 实测容量：该项显示实际测量的变压器的容量。

 判定容量：把测得的变压器容量归档到国标规定的标准变压器的容量，如果在“判

断容量”时显示“无法判断”，说明变压器容量在两种容量类型之间，无法归类。

 额定损耗：当前测试条件下实际测得的短路（负载）损耗。

 国标损耗：如测得容量归档，则显示所归档位的变压器国标短路（负载）损耗值。

 校正损耗：将测得的负载损耗校正到额定试验条件下所得到的短路（负载）损耗

值。

 阻抗电压：当前试验条件下的被试变压器的阻抗电压。

 试品类型：如果在判定“试品类型”时显示“未知”，说明变压器类型在两种类

型之间，无法归类。只有 10KV 配变才有能效等级判断功能。

6、空载试验

根据变压器类型与测试方法参考后面对应的接线图进行正确接线，然后接通仪器的工

作电源。

在主界面中选择空载试验，则显示空载试验设置界面如下图：

图 5
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试验编号：设置本次试验的编号。

试品类型：变压器按绝缘形式分为“油浸式变压器”和“干式变压器”，当选择“干

式变压器”时还需要设置变压器的阻抗电压。在进行空载试验时，此参数

须设置正确才能准确判断变压器形式。

组别： 设置变压器绕组连接组别。

铁芯： 选择铁芯的材料。

额定容量：设置被测变压器的额定容量值，单位 KVA。

单相/三相：单项测试或者三相测试。

额定高压：设置被测变压器的高压侧额定电压值，单位 KV。

额定低压：设置被测变压器的低压侧额定电压值，单位 KV。

高压额定电流：设置被测变压器的高压侧额定电流值，单位 A。

低压额定电流：设置被测变压器的低压侧额定电流值，单位 A。

电压变比：当被测电压超过本仪器的电压测量范围时，需要外接电压互感器扩展量程

进行电压测试。此时需要根据外接电压互感器的变比值进行此参数的设

置。例如，采用 10kV/400V 的 PT 时，应将 PT 变比设置为 25。

电流变比：当被测电流超过本仪器的电流测量范围时，需要外接电流互感器扩展量程

进行电流测试。此时需要根据外接电流互感器的变比值进行此参数的设

置。例如，采用 100A/10A 的 CT 时，应将 CT 变比设置为 10。

在完成参数设置后开始进行测试，点击“开始”屏图 6：

图 6
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图 6完整的显示了空载试验的所有测试结果：Umean（V）为相电压有效值，Urms（V）

为三相电压的平均值，Irms（A）为三相电流的平均值，Ps（KW）为当前电压下的实测功

率，d为电压波形畸变系数，Po（KW）为校正后的空载损耗，Io%为空载电流百分比。

通过调压器缓慢增加试验电压，当 Urms（V）等于空载试验的低压额定电压时，停止

升压。点击“锁定”按钮，当前测试结果已经被锁定，然后“锁定”按钮变为“取消锁定”

按钮，此时请迅速操作调压器降压至零位。

在该页面的“保存”把当前的结果保存到随机的存储器上。

注意：升压的过程中，要时刻关注 Urms 与 Irms，除避免过压外，更要提防试品异常

时试验电流过大损坏仪器或被试品。

按“取消锁定”则将重新对当前变压器进行测试。

如果在判定“试品类型”时显示“无法判定”，说明变压器类型在两种类型之间，无

法归类。

只有 10KV 配变才有能效等级判断功能。

6.1 三相空载测试接线

将三相电源的“UA”、“UB”、“UC”分别接入仪器的电流输入端子“入 IA”、“入

IB”、“入 IC”，将仪器的电流输出端子“IA”、“IB”、“IC”及电压端子“UA”、“UB”、

“UC”分别接到变压器的低压侧，变压器的高压侧开路，接线见图 7。
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图 7

7、负载试验

根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线，然后接通仪器的工作电源。

在主界面中选择负载试验，则显示负载试验设置界面如下图：

图 8

“试品编号”、“试品类型”、“额定容量”、“高压侧额定电压”、“低压侧额定

电压”、“高压侧额定电流”、“低压侧额定电流”、“电压变比”、“电流变比”、“高

压侧线电阻”、“低压侧线电阻”、“线路电阻”、“当前环境温度”、“测电阻时温度”、

“损耗折算温度”为菜单选项。

试验编号：设置本次试验的编号。

试品类型：变压器按绝缘形式分为“油浸式变压器”和“干式变压器”，其中“油浸

式变压器”的联结组别可选择“Yyn0”、“Yzn11”、“Dyn11”，因为变压器不同绝缘形

式、不同联结组别的负载损耗是不同的，因此只有准确输入此参数才能正确判断变压器型

式。其中铁芯类型选项可选择“电工钢带”、“非晶合金”，因为如果涉及到能效等级判

断，这两种铁芯类型的判断标准不同，因此只有准确输入此参数才能正确判断能效等级

额定容量：设置被测变压器的额定容量值，单位 KVA。

额定高压：设置被测变压器的高压侧额定电压值（变压器的分接档位必须在额定档），

单位 kV。用于区别不同电压等级的变压器。相同容量、不同电压等级变压器的负载损耗试
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验参数值是不同的，要做到准确判断，就必须输入被试变压器的高压侧额定电压值。只有

10kV 电压等级的配变才会有能效等级判断。

额定低压：设置被测变压器的低压侧额定电压值，单位 kV。

高压电流：指被测变压器的高压侧额定电流值，做负载试验是所要升到的电流值，单

位 A。

低压电流：指被测变压器的低压侧额定电流值，单位 A。

电压变比：当被测电压超过本仪器的电压测量范围时，需要外接电压互感器扩展量程

进行电压测试。此时需要根据外接电压互感器的变比值进行此参数的设置。例如，采用

10kV/400V 的 PT 时，应将 PT 变比设置为 25。

电流变比：当被测电流超过本仪器的电流测量范围时，需要外接电流互感器扩展量程

进行电流测试。此时需要根据外接电流互感器的变比值进行此参数的设置。例如，采用

100A/10A 的 CT 时，应将 CT 变比设置为 10。

高压侧线电阻：使用“国标公式法”时才需要设置。指高压侧三相线间直流电阻平均

值，即（RAB+RBC+RCA）/3，单位Ω。

低压侧线电阻：使用“国标公式法”时才需要设置。指低压侧三相线间直流电阻平均

值，即（Rab+Rbc+Rca）/3，单位 mΩ。

线路电阻：测试线的电阻值，单位 mΩ。

当前环境温度：设置被测变压器的当前温度值。

测电阻时温度：设置被测变压器使用“国标公式法”做直流电阻时的温度值。

损耗折算温度：用于对测试结果做温度校正，国标要求油浸式变压器的负载损耗应在

温度为 75℃时进行，干变根据不同要求分别为 100℃、120℃、145℃，所以必须将测试结

果校正到折算温度才能正确判断变压器形式。

在上图中选择“确定”，进入负载试验测试数据界面图 9：
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图 9

上图显示负载试验时的所有测试数据：Urms（V）为当前三相电压的平均值，Irms（A）

为三相电流的平均值，Ps（KW）为当前电压下的实测功率， Pt（KW）为当前温度下校正

到额定电流时的负载损耗，Zkt（Ω）为当前温度下的短路阻抗，Ukt%为当前温度下的短

路电压百分比，Ukt75（%）为校正温度下的短路电压百分比。

如果在判定“试品类型”时显示“无法判定”，说明变压器类型在两种类型之间，无

法归类。

只有 10KV 配变才有能效等级判断功能。

依据 JB/T501-2006 中 14.9 要求，试验时，应保证外加试验电源的频率在 50Hz±5%

范围内。

通过调压器缓慢增加试验电压，当 Irms（A）等于负载试验高压侧额定电流时，停止

升压。点击“锁定”按钮，当前测试结果已经被锁定，然后“锁定”按钮变为“取消锁定”

按钮，此时请迅速操作调压器降压至零位。

注意：升压的过程中，要时刻关注 Urms 与 Irms，除避免过压外，更要提防试品异常

时试验电流过大损坏仪器或被试品。

在该页面的“保存”把当前的结果保存到随机的存储器上。
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7.1 三相负载测试接线

将三相电源的“UA”、“UB”、“UC” 分别接入仪器的电流输入端子“入 IA”、“入

IB”、“入 IC”，将仪器的电流输出端子“IA”、“IB”、“IC”及电压端子“UA”、“UB”、

“UC”分别接到变压器的高压侧,变压器的低压侧要可靠短路，并确保接触电阻可以忽略，

以免影响测试数据，接线见图 10。

图 10

8、数据查询

在“主菜单”界面点击“数据查询”进入，此屏幕用于查看已经保存至本机存储器的测量

结果历史记录。

图 11 数据查询界面

数据列表下面序号的数字表示当前记录的编号（即第几条记录），试验时间，试验类型；

点击序号可查看不同编号的记录，右侧会显示试验数据，点击“打印”键可直接打印试验
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结果，“导出”键可插上 U盘导出需要的试验数据、“上一页，下一页”键可翻页查看存

储的试验数据，“清除”键可删除数据操作，“返回上级”键可返回主界面。

9、系统设置

在“主菜单”界面点击“系统设置”项后，进入“系统设置”屏。

图 12

“接线方式”可选择三表法，双表法接线方式。

“负载损耗折算方式”可选择温度系数法，国标公式法。

“系统时间年/月/日”可更日期。

“系统时间时/分/秒”可更改时间。

10、注意事项

10.1 使用仪器时请按本说明书接线和操作。

10.2 接地端子应就近可靠接地。

10.3 测试开始前请输入正确的参数，仪器内部校正运算都要依赖于输入的设置参数。

10.4 测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。

10.5 电流回路用粗线连接，电压回路用细线连接。

10.6 试验加压时，注意监测电压、电流不要超过仪器额定值，以免损坏仪器。

10.7 测试过程中，不允许拆除地线及仪器接线，严禁带电接拆线操作。

10.8 单相测量时必须用 A相测量。

10.9 为安全起见，测试完成后应储存数据，然后断开三相测试电源，再翻看测试结果数

据或从存储器中仔细查看各项数据和打印数据。
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单 相 电 源 短 路 试 验 接 线 图

( a ) Y ， d 接 法 ； ( b ) Y ， y 接 法 ； ( c ) D ， y 接 法 ；

附录一: 单相测试空载时各种接线方法的变压器短路方法

附录二: 单相电源负载损耗试验接线图

附录三: 空载损耗试验时试验电源容量的确定

为了选用合适的试验电源，必须在试验前确定其容量。

根据被试变压器的铭牌容量及铭牌所载的空载电流百分数（无铭牌或铭牌未给出

数值的，可查取同型式变压器的额定数据），在额定电压下进行试验时，按下式计算：

S´= SnI0%

式中：

S′试验所需电源容量；

Sn 变压器额定容量；

I0% 空载电流百分比。

附录四：负载损耗试验时试验电源容量的确定

负载损耗试验所需电源容量 S可按下式计算：

所需试验电压 UK为：

式中：

Sn、Un 分别为额定容量和额定电压；
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In、Ik 分别为额定电流和短路试验电流；

S、Uk 分别是所需的视在功率和短路试验电压；

Uk% 被试变压器短路电压百分数（%）。

附录五：显示结果说明及理论计算公式

“双表法”指双瓦特表测量变压器损耗试验方法，按三相三线制接线，“三表法”指

三瓦特表测量变压器损耗试验方法，按三相四线制接线。

负载试验温度换算公式

阻抗电压百分比： 2 2 2% ( ) ( 1) 100%
10

k
kt k t

n

Pu u k
S

    

短路阻抗：
2
n

t kt
n

uz u
s

 

温度系数法换算公式为： kt t kP K P

国标公式法换算公式为：
2 2( 1)k n T t

kt
t

P I R K
P

K
 

 

上述公式符号含义：

t —校正的目标温度，也即 75 或 120

T—当前环境温度

Rt —测量电阻时的温度

tK —当前环境温度换算到 t（75 或 120）度的温度系数，
235
235t

tK
T





RK —将测量电阻时的温度换算到当前环境温度T的温度系数,
235
235R

R

TK
t






oU —实测三相电压有效值的平均值， ( ) / 3o ab bc caU U U U  

oI —实测三相电流有效值的平均值， ( ) / 3o a b cI I I I  

'
kP —实测变压器总损耗功率，两表法 '

k ab bcP P P  ，三表法 '
k a b cP P P P  

ku —当前温度下阻抗电压百分比， ( / ) *( / )k o n n ou U U I I

kP —当前温度下，折算到额定电流的总损耗功率， ' *( / )k k n oP P I I
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nU —施加电压测的额定电压，若电压从高压侧施加则为 n1U ，若电压从低压侧施加则

为 n2U 。

nI —施加电压侧的额定电流，若电压从高压侧施加则为 n1I ，若电压从低压侧施加则为

n2I 。

nS —所测变压器的额定容量（单位为 KVA）。

n1 2U / nU —分别表示被测变压器高压侧和低压测的额定电压。

n1 2/ nI I —分别表示被测变压器高压侧和低压测的额定电流。

2
nI R ——被测试变压器高、低压侧三相绕线的电阻损耗（单位：W）；“Y”与“D”

型接法的电阻损耗= 21.5 n xI R 。“Yn”型接法的电阻损耗= 23 n xnI R ，其中 xR ——人工键入高/

低压侧的线电阻， xnR ——人工键入高/低压侧的相电阻（ 1 2x  或 ）。

2
n TI R ——折算到当前温度的变压器绕线电阻损耗， 2 2*n T R nI R K I R   。
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附录六: 10kV 油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
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附录七: 10kV 干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
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